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LiFePO4 Battery 
 

Ведущий мировой поставщик решений для хранения энергии  

на основе литий-ионных аккумуляторов 

 

 

12.8V     50Ah/100Ah/150Ah/200Ah/300Ah 
25.6V     50Ah/100Ah/150Ah/200Ah/300Ah 

 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием
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1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Данное руководство содержит важные инструкции по установке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию аккумулятора LiFePO4. Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции и храните их рядом 

с аккумулятором для дальнейшего использования. 

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором: 

➢ Не прокалывайте, не роняйте, не сминайте, не обжигайте, не проникайте внутрь, не 

встряхивайте и не ударяйте по аккумулятору. 

➢ Не открывайте, не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор. 

➢ Не прикасайтесь к каким-либо клеммам или разъемам. 

➢ Избегайте контакта с открытым электролитом или порошком, если корпус аккумулятора 

поврежден. 

➢ Храните аккумулятор вдали от воды, источников тепла, искр и опасных химических веществ. 

Безопасность заряда: 

➢ Перед началом работы с аккумулятором убедитесь, что все зарядные устройства или 

контроллеры заряда отключены. 

➢ НЕ подключайте и не отсоединяйте клеммы от аккумулятора без предварительного 

отключения нагрузки. 

➢ Пожалуйста, используйте зарядное устройство с параметрами заряда соответствующими 

характеристикам данного аккумулятора. 

Техника безопасности: 

➢ Не кладите инструменты на батарею. 

➢ Храните батарею в недоступном для маленьких детей месте. 

➢ При работе с батареей надевайте соответствующие средства защиты и используйте 

изолированные инструменты. 

➢ Не надевайте украшения или другие металлические предметы при работе с батареей или 

рядом с ней. 

Транспортировка: 

➢ Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование для безопасной 

транспортировки аккумулятора. Избегайте транспортировки или хранения аккумулятора 

вместе с металлом. 
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Условия установки: 

➢ Обеспечьте надлежащую и надежную установку аккумулятора. 

➢ Устанавливайте аккумулятор вдали от источников тепла, высокого напряжения и избегайте 

длительного воздействия солнечных лучей. 

➢ Аккумулятор следует устанавливать в чистом, прохладном и сухом месте, вдали от воды, 

масла и грязи. Скопление этих веществ на аккумуляторе может привести к утечке тока, 

саморазряду и возможному короткому замыканию. 

➢ Обеспечьте достаточный поток воздуха вокруг батареи, чтобы предотвратить чрезмерное 

нагревание и свести к минимуму перепады температур. Это помогает поддерживать 

оптимальную производительность и продлевает срок службы батареи. 

Рекомендации по эксплуатации: 

➢ Не используйте аккумулятор для запуска двигателя. 

➢ Не соединяйте положительные и отрицательные клеммы аккумулятора вместе. 

➢ Не подключайте последовательно или параллельно аккумуляторы с различными 

химическими составами, марками, моделями, номинальной емкостью или номинальным 

напряжением. 

➢ При параллельном подключении убедитесь, что кабели между каждой батареей имеют 

одинаковую длину для обеспечения равномерной работы системы. 

Утилизация и вторичная переработка: 

➢ Не выбрасывайте батарею вместе с бытовыми отходами. 

➢ Пожалуйста, используйте каналы для вторичной переработки в соответствии с местными, 

государственными и федеральными правилами. 

Действия в аварийных ситуациях: 

➢ Если во время эксплуатации или хранения аккумулятор издает специфический запах, 

нагревается, деформируется или проявляет какие-либо отклонения от нормы, немедленно 

прекратите его использование. 

➢ Для получения более подробной информации свяжитесь с компанией Поставщиком.  

➢ В случае попадания элементов питания в глаза или на кожу не протирайте их. 

➢ Промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу. 
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2. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА 

Перед установкой и эксплуатацией аккумулятора рекомендуется иметь под рукой следующее 

оборудование или инструменты: 

➢ Соответствующие средства защиты 

➢ Изолированный инструмент 

➢ Мультиметр 

➢ Кабель аккумулятора 

➢ Зарядное устройство / контроллер заряда 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 

Последовательное соединение: 

Пожалуйста, подключите аккумуляторы 

последовательно, как показано на рисунке 1, с помощью 

кабелей одинакового сечения. 

Примечание: Перед последовательным соединением 

аккумуляторов, рекомендуется отдельно зарядить 

каждый аккумулятор до одинакового состояния. 

 

 

Рис. 1. 
 

Параллельное соединение: 

Пожалуйста, подключите аккумуляторы LiFePO4 параллельно, 

как показано на схеме справа (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 
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Последовательно-параллельное соединение: 

Пожалуйста, сконфигурируйте аккумуляторы LiFePO4 в последовательно-параллельной 

конфигурации, как показано на схеме ниже. 

 

Рис. 3. 

4. НАСТРОЙКИ АККУМУЛЯТОРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЧЕРЕЗ 
BLUETOOTH 

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, чтобы загрузить версию приложения для своего 

телефона. Вы будете автоматически перенаправлены в App Store (Apple) или Google Play (Android). 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Требуется Bluetooth 4.0+                                                      Требуется Bluetooth 4.0+  

    Требуется iOS 10.0+                                                                 Требуется Android 5.0+ 
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После успешной загрузки и установки приложения вы можете открыть его на своем смартфоне. 

При первом использовании приложения необходимо включить Bluetooth. Когда на вашем 

смартфоне появится соответствующее сообщение, нажмите "Разрешить" или "ОК". 

Выберите " Quick 

Registration", чтобы 

настроить свою учетную 

запись, заполните 

необходимые данные и 

нажмите " Sign Up". 

 

Sign in 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Введите свою учетную запись и пароль, а затем нажмите 'Sign In!. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После входа в систему приложение переадресуется к списку 

устройств Bluetooth. Выберите устройство Bluetooth, 

соответствующее порядковому номеру на корпусе 

аккумулятора, для подключения. Чтобы отключить 

устройство, просто нажмите на опцию "Отключить" на 

странице списка устройств. 
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Гостевой режим: Если вы столкнулись с плохим сигналом 

мобильной связи или хотите обойти регистрацию учетной 

записи, вы можете выбрать гостевой режим. Обратите 

внимание, что в этом режиме некоторые настройки 

недоступны. Для доступа к этим разрешениям требуется 

авторизация. Шаги: выберите " Log in Later", и приложение 

перейдет в гостевой режим. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Интерфейс в режиме реального времени: После подключения к 

аккумулятору вы сразу получите всю необходимую информацию 

и значения вашего аккумулятора LiFePO4.  

1. Информация о емкости: Когда батарея находится в режиме 

ожидания, приложение отображает только процентное 

содержание заряда батареи (SOC) и оставшуюся емкость; во 

время зарядки отображается расчетное время до полной 

зарядки; во время разрядки отображается расчетное время до 

полной разрядки.  

2. Информация о состоянии: зарядка, разрядка, балансировка и 

защита будут отображаться соответствующим образом. 

3. Информация об аккумуляторе: общее напряжение, ток, 

мощность, максимальное напряжение на одной ячейке, 

минимальное напряжение на одной ячейке, среднее 

напряжение, разность напряжений - все это будет 

отображаться в приложении. 

4. Температура и влажность: температура MOS 

обозначает температуру окружающей среды на плате 

защиты; T1 - внутреннюю температуру.  

5. Информация об отдельном напряжении: напряжение 

отдельных элементов, получаемое платой защиты; 

максимальное напряжение отображается зеленым 

цветом, средние значения - синим, минимальное - 

серым. 
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Режим управления: Этот режим доступен только 

разработчикам 

Моя учетная запись: Нажмите " Mine ", чтобы получить 

доступ к своей учетной записи. В этом окне вы можете 

обновить информацию о своей учетной записи, управлять 

своими устройствами и выбрать либо удаление своей 

учетной записи, либо выход из системы. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Серия                                                   RP-LAR 

Rated Voltage                                                              12.8V 
 

Rated Capacity                    50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 

Rated Energy                     640Wh 1280Wh 1920Wh 2560Wh 3840Wh 

Output Voltage Range                                             10V~14.6V 

Charging Voltage                                                 14V~14.6V 

Cut-off Voltage                                                    10V 

Max.Charging Current              50A 100A 150A 200A 300A 

Recommended Charging Current      25A 50A 50A 50A 50A 

Max.Discharging Current           50A 100A 100A 200A 100A 

Efficiency                                                        >98% 

Dimension L*W*H(mm)            197*166*163 330*171*215 330*171*215 484*171*240 520*269*220 

Weight(kg)                         6 10.5 16.5 20 31 

Humidity                                                  5%~95%Relative humidity 

Charging Temperature                                             0℃~60℃ 

Discharging Temperature                                         -20℃~60℃ 

Storage Temperature                                             -10℃~30℃ 

Cycle Life                                          >6000  times(0.2C,@25℃,80%DOD) 

Design Life                                                     >10 years 

 
 

Rated Voltage 
 

25.6V  

Rated Capacity                    50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 

Rated Energy 1280Wh 2560Wh 3840Wh 5120Wh 7680Wh 

Output Voltage Range                                            21.6V~29.2V 

Charging Voltage                                                27.6V~28V 

Cut-off Voltage                                                    21.6V 

Max.Charging Current              50A 100A 100A 100A 100A 

Recommended Charging Current      25A 50A 50A 50A 50A 

Max.Discharging Current           50A 100A 150A 200A 200A 

Efficiency                                                        >98% 

Dimension L*W*H(mm)            330*170*215 330*171*215 522*240*218 520*269*220 520*269*220 

Weight(kg)                          12.5 10.5 22.5 25 10.5 

Humidity                                                  5%~95%Relative humidity 

Charging Temperature                                             0℃~60℃ 

Discharging Temperature                                         -20℃~60℃ 

Storage Temperature                                             -10℃~30℃ 

Cycle Life                                          >6000  times(0.2C,@25℃,80%DOD) 

Design Life                                                      >10 years 
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6. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ 

Регулярные проверки:  

➢ Проверьте внешний вид аккумулятора. 

➢ Убедитесь, что верхняя часть аккумулятора и клеммы чистые, сухие и не подвержены 

коррозией. 

➢ Проверьте кабели и соединения аккумулятора; замените поврежденные кабели и затяните 

ослабленные соединения.  

Процедура очистки: 

➢ Отсоедините аккумулятор от источника зарядки и электрической нагрузки. 

➢ Протрите верхнюю часть аккумулятора и клеммы тканью или неметаллической щеткой, 

поддерживайте чистоту и сухость вокруг аккумулятора.  

Периодически проверяйте напряжение: 

➢ Периодически проверяйте напряжение аккумулятора, чтобы оценить его работоспособность. 

➢ Если в активном режиме при комнатной температуре напряжение на аккумуляторе не 

превышает 10 В, это может указывать на чрезмерный разряд из-за саморазряда или нагрузок. 

➢ Прекратите использование аккумулятора до тех пор, пока неисправность не будет устранена и 

аккумулятор можно будет зарядить. 

7. ХРАНЕНИЕ БАТАРЕИ 

➢ Чтобы предотвратить возможную разрядку аккумулятора от нагрузок, отсоедините его от 

разрядного устройства. 

➢ Для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии и предотвращения повреждения, храните 

аккумулятор в хорошо проветриваемом, сухом и чистом месте. 

➢ Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в 3 месяца, чтобы предотвратить чрезмерный 

разряд и обеспечить его долговечность. 

➢ При извлечении аккумулятора из хранилища убедитесь, что он полностью заряжен перед 

использованием, чтобы повысить его производительность и надежность. 
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8. ГАРАНТИЯ 

Гарантийный талон 

Модель аккумулятора: __________________________________________________  

Серийный номер: ______________________________________________________ 

Дата продажи: _________________________________________________________ 

Продавец: _____________________________________________________________ 

Адрес продавца: _______________________________________________________ 

Телефон продавца: ____________________________________________________ 

Гарантийные обязательства: ____________________________________________ 

1. Срок гарантии на аккумулятор составляет 2 (два) года, отсчет гарантийного срока 

начинается со дня выдачи товара Покупателю. 

2. В случае если аккумулятор выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение 

гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного 

оборудование без дополнительной оплаты. 

3. Поставщик не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и 

товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретаемого им у третьих лиц. 

4. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в сервисном центре Поставщика 

товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона или иных документов, 

подтверждающих дату продажи. Гарантийный срок продлевается на время проведения 

ремонта. 

5. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:  

- при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях оборудования. 

- выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования 

по данному руководству.  

- вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами. 

- нарушение работоспособности аккумулятора в результате подачи слишком высокого 

напряжения заряда. 

6. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие 

естественный ограниченный период эксплуатации. 
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7. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными 

некомпетентностью Покупателя, Поставщик имеет право взимать плату за проведение 

консультаций.  

8. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдается.  

9. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные 

расходы не подлежат возмещению.  

10. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию.  

11. Все транспортные расходы для пересылки оборудования относятся на счет Покупателя 

и не подлежат возмещению.  

12. Настоящим подтверждаю, что с образцом товара (в т.ч. с техническими 

характеристиками, формой, габаритами, размером, расцветкой, условиями подключения и 

правильной эксплуатации) полностью ознакомлен; мне предоставлена полная информация о 

проданном Товаре и мной приобретен именно тот товар, который я имел намерение 

приобрести. Товар получен. Механических повреждений не имеет, к внешнему виду и 

комплектации товара претензий не имею, с гарантийным обязательством ознакомлен и 

согласен. 

 

Покупатель  

(ФИО, подпись, дата): _______________________________ 

 


